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一般細菌
大腸菌

ｶﾄﾞﾐｳﾑおよびその化合物
水銀およびその化合物
ｾﾚﾝおよびその化合物
鉛およびその化合物
ﾋ素およびその化合物
六価ｸﾛﾑ化合物
亜硝酸態窒素

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝおよび塩化ｼｱﾝ
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素
ﾌｯ素およびその化合物
ﾎｳ素およびその化合物

四塩化炭素
1，4-ｼﾞｵｷｻﾝ

ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
塩素酸
ｸﾛﾛ酢酸
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ
臭素酸
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

亜鉛およびその化合物
ｱﾙﾐﾆｳﾑおよびその化合物
鉄およびその化合物
銅およびその化合物
ﾅﾄﾘｳﾑおよびその化合物
ﾏﾝｶﾞﾝおよびその化合物

塩化物ｲｵﾝ
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑなど（硬度）

蒸発残留物
陰ｲｵﾝ界面活性剤
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
非ｲｵﾝ界面活性剤
ﾌｪﾉｰﾙ類

有機物（全有機炭素（TOC）の量）
ｐH値
味
臭気
色度
濁度

100CFU/ml 以下
検出されないこと
0.003mg/L 以下
0.5μg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.04mg/L 以下
0.01mg/L 以下
10mg/L 以下
0.8mg/L 以下
1mg/L 以下

0.002mg/L 以下
0.05mg/L 以下

0.04mg/L 以下

0.02mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.6mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.06mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.09mg/L 以下
0.08mg/L 以下
1mg/L 以下
0.2mg/L 以下
0.3mg/L 以下
1mg/L 以下
200mg/L 以下
0.05mg/L 以下
200mg/L 以下
300mg/L 以下
500mg/L 以下
0.2mg/L 以下
0.01μg/L 以下
0.01μg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.005mg/L 以下
3mg/L 以下
5.8 ～ 8.6

異常でないこと
異常でないこと
5度以下
2度以下

0CFU/ml
不検出

0.0003mg/L 未満
0.05μg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.002mg/L

0.001mg/L 未満
0.004mg/L 未満
0.001mg/L 未満
1.2mg/L

0.05mg/L 未満
0.02mg/L 未満
0.0002mg/L 未満
0.005mg/L 未満

0.001mg/L 未満

0.001mg/L 未満
0.0005mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.09mg/L

0.002mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.003mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.003mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.008mg/L 未満
0.01mg/L 未満
0.02mg/L 未満
0.03mg/L 未満
0.01mg/L 未満
6.6mg/L

0.005mg/L 未満
3.3mg/L
80mg/L
108mg/L

0.02mg/L 未満
0.001μg/L 未満
0.001μg/L 未満
0.002mg/L 未満
0.0005mg/L 未満
0.3mg/L 未満

7.9 
異常なし
異常なし
0.5 度未満
0.1 度未満

0CFU/ml
不検出

0.0003mg/L 未満
0.05μg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L

0.001mg/L 未満
0.004mg/L 未満
0.001mg/L 未満
1.3mg/L

0.06mg/L 未満
0.02mg/L 未満
0.0002mg/L 未満
0.005mg/L 未満

0.001mg/L 未満

0.001mg/L 未満
0.0005mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.06mg/L

0.002mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.003mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.003mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.008mg/L 未満
0.01mg/L 未満
0.02mg/L 未満
0.03mg/L 未満
0.01mg/L 未満
4.2mg/L

0.005mg/L 未満
3.8mg/L
93mg/L
122mg/L

0.02mg/L 未満
0.001μg/L 未満
0.001μg/L 未満
0.002mg/L 未満
0.0005mg/L 未満
0.3mg/L 未満

7.8 
異常なし
異常なし
0.5 度未満
0.1 度未満

0CFU/ml
不検出

0.0003mg/L 未満
0.05μg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.004mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.9mg/L

0.05mg/L 未満
0.02mg/L 未満
0.0002mg/L 未満
0.005mg/L 未満

0.001mg/L 未満

0.001mg/L 未満
0.0005mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.05mg/L 未満
0.002mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.003mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.003mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.008mg/L 未満
0.01mg/L 未満
0.02mg/L 未満
0.03mg/L 未満
0.01mg/L 未満
9.6mg/L

0.005mg/L 未満
11.3mg/L
48mg/L
89mg/L

0.02mg/L 未満
0.001μg/L 未満
0.001μg/L 未満
0.002mg/L 未満
0.0005mg/L 未満
0.3mg/L 未満

7.2
異常なし
異常なし
0.5 度未満
0.1 度未満

0CFU/ml
不検出

0.0003mg/L 未満
0.05μg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.004mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.8mg/L
0.07mg/L

0.02mg/L 未満
0.0002mg/L 未満
0.005mg/L 未満

0.001mg/L 未満

0.001mg/L 未満
0.0005mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.05mg/L 未満
0.002mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.003mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.003mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.001mg/L 未満
0.008mg/L 未満
0.01mg/L 未満
0.02mg/L 未満
0.03mg/L 未満
0.01mg/L 未満
6.7mg/L

0.005mg/L 未満
2.9mg/L
45mg/L
81mg/L

0.02mg/L 未満
0.001μg/L 未満
0.001μg/L 未満
0.002mg/L 未満
0.0005mg/L 未満
0.3mg/L 未満

7.6
異常なし
異常なし
0.5 度未満
0.1 度未満

区分

水質検査結果

上水道事業　業務状況

健
康
に
関
す
る
項
目

病原生物

無
機
物
・
重
金
属

一
般
有
機
化
学
物
質

消
毒
副
生
成
物

水
道
水
が
有
す
べ
き
性
状
に
関
す
る
項
目

着色

味
着色

味

発泡

かび臭

発泡

臭気
味

基礎的性状

番
号 水質基準項目 基準値

採水場所および水質検査結果値採水場所および水質検査結果値
上水道上水道

第１ポンプ場管内
保健センター

第２ポンプ場管内
就業改善センター

第３ポンプ場管内
小畑自治会館

第４ポンプ場管内
YOROffice

　水道課では、水道法で定められている年間の水質検査計画を策定し、水源
地や蛇口から出る給水栓の水の検査を定期的に実施しています。皆さまに「安
全・安心」な水を供給するために全ての項目が水質基準に適合しているか、
水質管理に万全を期しています。今回お知らせするのは、９月に実施した給
水栓の水質検査結果です。それぞれの採取地点の各検査項目は十分に「基準値」
を満たしています。
   
○　衛生上の措置（消毒）として     
　残留塩素が塩素基準値０．１ｍｇ／ L以上になるよう各ポンプ場とも塩素
の量を調整しています。
○　「健康に関する項目」とは     
　生涯にわたり飲み続けても、人の健康に影響が生じない、安全性を十分に
考慮した基準値です。
○　「水道水が有すべき性状に関する項目」とは    
　日常生活に使用した場合、不都合が生じない、安全性を十分に考慮した基
準値です。

※なお、水質検査計画や、毎月の水質検査の結果については、水道課窓口で
閲覧することができます。 

 　地方公営企業法第 40条の２の規定により、令和６年４月１日から令和６
年９月 30日までの業務状況を報告します。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

給 水 人 口
給 水 戸 数
配 水 量
一日平均配水量
有 収 水 量
一日平均有収水量
有 収 率

24,312 人
8,932 戸

1,480,583 ㎥
8,047 ㎥

1,119,917 ㎥
6,087 ㎥
75.64％

業務の概要（ 業 務 量 ） 経理の状況
( 単位：円 )

区分

収益的収入

収益的支出

予算額

473,500,000
471,400,000

執行済額

201,968,753
65,965,458

( 単位：円 )

区分

資本的収入

資本的支出

予算額

323,100,000
419,700,000

執行済額

15,869,165
37,637,866

下水道事業　業務状況
　地方公営企業法第 40条の２の規定により、令和６年４月１日から令和６
年９月 30日までの業務状況を報告します。    

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

処理区域内人口
水 洗 化 人 口
普 及 率
水 洗 化 率
処 理 水 量
一日平均処理水量

6,101 人
4,264 人
23.41％
69.89％

435,712 ㎥
2,381 ㎥

(1)
(2)
処理区域内人口
水 洗 化 人 口

400 人
364 人

業務の概 要（ 業 務 量 ）

《公共下水道》

《農業集落排水》

経理の状況
( 単位：円 )

区分

収益的収入

収益的支出

予算額

431,558,000
384,858,000

執行済額

149,147,256
69,755,082

( 単位：円 )

区分

資本的収入

資本的支出

予算額

100,500,000
201,100,000

執行済額

98,393,000
99,556,957

行政区域内人口 26,067 人

「安心・安全」な水を 皆さまにお届けしています！
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